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1. Общие сведения 

Настоящий обзор производственного травматизма подготовлен на 
основании данных, представленных субъектами электроэнергетики в рамках 
отчетности по приказу Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении 
перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и 
порядка ее предоставления» (структура респондентов представлена по состоянию 
на 01.04.2026 года и приведена ниже по тексту), а также информации об итогах 
расследований несчастных случаев, произошедших на объектах, подконтрольных 
Ростехнадзору. 

Материал подготовлен с целью изучения причин возникновения случаев 
производственного травматизма, разработки мероприятий по исключению 
смертности на рабочих местах и снижению уровня производственного 
травматизма в электроэнергетике. 

Обзор содержит сводную информацию о состоянии производственного 
травматизма, подробное описание несчастных случаев, сведения 
о расследовании смертельных несчастных случаев, подготовленные 
специалистами Ростехнадзора, а также рекомендации по профилактике 
производственного травматизма в электроэнергетике. 

Рекомендуется использовать Обзор при проведении инструктажей, 
противоаварийных тренировок, спецподготовки, технической учебы, обучения 
работников безопасным методам и приемам выполнения работ в организациях 
электроэнергетики.  
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2. Статистика производственного травматизма в организациях 
электроэнергетики в I квартале 2026 года 

 

В I квартале 2026 года несчастные случаи зарегистрированы в 20 субъектах 
электроэнергетики (на 37,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
– 32 субъекта (далее – АППГ), При этом за отчетный период произошло 32 
несчастных случая, что на 28,9% меньше чем за АППГ (45), из них 2 групповых 
несчастных случая, что на 33,3% меньше чем за АППГ (3). 

 
В генерирующих организациях за отчетный период произошло  

14 несчастных случаев, что на 22,2% меньше чем за АППГ (18), и составило 
43,75% от общего числа несчастных случаев. 

В электросетевых организациях за отчетный период произошло 
18 несчастных случаев, что на 33,3% меньше чем за АППГ (27), и составило 
56,25% от общего числа несчастных случаев. 

 
Общее количество пострадавших за отчетный период составило  

39 человек, что на 23,5% меньше чем за АППГ (51), из них:  
- погибли – 6 человек, что на 25% меньше чем за АППГ (8); 
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- получили тяжелые травмы – 10 человек, что на 33,3% меньше чем за АППГ 
(15);  

- получили легкие травмы – 23 человека, что на 17,8% меньше, чем  
за АППГ (28). 

 

 
 

За отчетный период наименьшее количество несчастных случаев 
зарегистрировано в Уральском, Южном и Приволжском федеральных округах. 
Наибольшее количество пострадавших отмечается в Центральном (15 
пострадавших, АППГ – 6, рост на 150%) федеральном округе и на новых 
территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) (8 пострадавших, 
АППГ – 14, снижение на 42,9%). Все групповые несчастные случаи произошли в 
Центральном федеральном округе. 

Следует учитывать то обстоятельство, что в статистику также входят случаи 
травматизма, произошедших по причине боевых действий в результате СВО 
(воздействия БПЛА, взрывчатых веществ). Так, в ЦФО при групповых 
несчастных случаях пострадало 9 человек, в т.ч. 2 погибших. 

По возрасту работников наибольшее количество пострадавших в I квартале 
2026 года относится к возрастной группе от 50 до 59 лет (14 пострадавших, из них 
3 погибших, АППГ – 17 пострадавших, из них 4 погибших, снижение на 17,6%). 
Возросло число пострадавших в возрастной группе от 25 до 39 лет (9 
пострадавших, из них 1 погибший, АППГ – 7 пострадавших, погибших нет, 
увеличение на 28,6%). По остальным возрастным группам произошло снижение 
числа пострадавших, в т.ч. в категории от 18 до 24 лет наблюдается отсутствие 
пострадавших. 
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По стажу работы по профессии в отчетном периоде основная группа риска 

остается в категории «от 10 лет и выше» (21 пострадавший, из них  
6 погибших, АППГ – 29 пострадавших, из них 7 погибших, снижение на 27,6%). 
В остальных категориях наблюдается снижение числа пострадавших по 
сравнению с АППГ. 

 
По видам работ в отчетном периоде большинство работников пострадало 

при выполнении прочих видов работ (14 пострадавших, АППГ – 31 
пострадавший, снижение на 54,8%). К данным работам относятся работы, не 
связанные с прямыми производственными обязанностями по должности, такие 
как: погрузка, выгрузка, уборка территории и помещений, участие в тренировках 
и соревнованиях, а также работы по заданию работодателя, в том числе вне 
территории организации. 

При этом увеличилось количество пострадавших работников при 
оперативном обслуживании (12 пострадавших, из них 2 погибших, АППГ – 9 

От 18 до 24 лет; 0%

23%

26%36%

15%

Распределение пострадавших по возрастным группам
(I квартал 2026 года)

От 18 до 24 лет

От 25 до 39 лет

От 40 до 49 лет

От 50 до 59 лет

От 60 и старше

2%

8%

13%

23%

54%

Распределение пострадавших по стажу работы
(I квартал 2026 года)

до 1 года

От 1 до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 10 лет

Более 10 лет



_____________________________________________________________________________________ 
 

Обзор производственного травматизма в электроэнергетике РФ (I квартал 2026 года)  
©Ассоциация «ЭРА России» 

7 

пострадавших, из них 1 погибший, увеличение на 33,3%) и ремонте (9 
пострадавших, из них 1 погибший, АППГ – 5 пострадавших, погибших нет, 
увеличение на 80%) 

По вспомогательным видам работ наблюдается снижение количества 
пострадавших на 33,3%. 

 
По должностным категориям наибольшее количество пострадавших 

традиционно отмечается среди работников основных профессий  
(17 пострадавших, из них 1 погибший, АППГ – 36 пострадавших, из них  
3 погибших, снижение на 52,8%). 

Отмечается рост на 100% количества пострадавших среди руководителей – 
8, АППГ – 4 и служащих – 7, АППГ – нет. По категории «рабочий 
вспомогательных профессий» отмечается снижение количества пострадавших – 
7, АППГ – 11. 
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В разрезе дней недели наибольшее количество пострадавших отмечается в 
пятницу (17 пострадавших, 3 погибших, рост на 21,4%) и четверг (12 
пострадавших, 1 погибший, рост на 71,4%). По остальным дням недели 
наблюдается снижение количества пострадавших. 

 
Показатели производственного травматизма, произошедшего в I квартале 

2026 года, по основным причинным группам распределились следующим 
образом: 
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По видам происшествий и воздействию опасных факторов (табл.1) рост 

количества пострадавших в отчетном периоде отмечается по причине убийства 
(уголовного преступления, военных действий и т.п.) (7 пострадавших, АППГ – 
пострадавших нет), воздействия движущихся, разлетающихся предметов и 
деталей (6 пострадавших, АППГ – 2 пострадавших, рост на 200%). 

По остальным видам происшествий и опасных факторов отмечается 
снижение количества пострадавших по сравнению с АППГ по следующим видам 
происшествий: прочих происшествий − на 42,9%, поражение электрическим 
током − на 50%, падение с высоты − на 27,3%, воздействие среды с высокой 
температурой − на 50%, ДТП − на 72,7% 

Табл.1 

 
3. Актуальная информация о характерных 

несчастных случаях 
В данном разделе приведено описание характерных несчастных случаев на 

производстве, произошедших в I квартале 2026 года в организациях 
электроэнергетики, с разделением на генерирующие и электросетевые 
предприятия. Обзор каждого несчастного случая состоит из описания 
произошедшего, сведений о пострадавшем, месте происшествия, причинах  
и лицах (при наличии), допустивших нарушения. 

 

№ 
п/п 

Вид происшествия и опасный фактор I квартал 
2026 года 

АППГ 

1 Падение пострадавшего с высоты  8 11 

2 Прочие происшествия, опасные факторы 8 14 

3 Убийство (уголовные преступления, военные 
действия и тп.) 7 0 

4 Воздействие движущихся, разлетающихся 
предметов и деталей 6 2 

5 Поражение электрическим током 4 8 

6 Воздействие среды с высокой температурой 2 4 

7 Дорожно-транспортное происшествие 3 11 

8 Падения, обрушения, обвалы предметов и 
материалов 1 1 
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3.1. Генерирующие организации 
 

3.1.1. Случай № 1 (групповой – гибель, травма) 
Организация:  
ТЭЦ «А»  
Дата и время несчастного случая:  
13.02.2026 года, 20 час. 1 мин. (мск.), от начала работы – 1 ч.  
1. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 48 лет;  
профессия (должность): начальник смены электрического цеха. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
11 лет 1 месяц (всего); 
11 лет 1 месяц (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
Оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  

 убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – гибель  
2. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 59 лет;  
профессия (должность): начальник смены электрического цеха. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
11 лет 1 месяц (всего); 
11 лет 1 месяц (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
Оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – гибель  
3. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 48 лет;  
профессия (должность): старший начальник смены электростанции. 
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Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
16 лет 8 месяцев (всего); 
16 лет 8 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
Оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – травма  
4. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 59 лет;  
профессия (должность): начальник смены электростанции. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
16 лет 11 месяцев (всего); 
16 лет 11 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
Оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – травма  
5. Сведения о пострадавшем: 
пол: мужской;  
возраст: 49 лет;  
профессия (должность): инженер 2 категории электрического цеха. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
11 лет 1 месяц (всего); 
11 лет 1 месяц (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – травма  
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6. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 36 лет;  
профессия (должность): ведущий инженер. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
2 года 2 месяца (всего); 
2 года 2 месяца (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – травма  
7. Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 64 года;  
профессия (должность): электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанции 4 разряда электрического цеха. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
3 года 3 месяца (всего); 
3 года 3 месяца (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
убийство (уголовное преступление, военные действия и т.п.) – травма  
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
ТЭЦ.  
Обстоятельства несчастного случая:  
13.02.2026 года, в 20-01 произошел ракетный обстрел со стороны ВСУ 

территории ТЭЦ, что привело к гибели и получению травм различной степени 
тяжести работников филиала генерирующей компании во время исполнения ими 
трудовых обязанностей (Постановление о возбуждении уголовного дела и 
принятии его к производству от 19.02.2026 г. вынесенное ГСУ СК РФ). 

Причины несчастного случая:  
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Прочие причины возникновения несчастных случаев. 
Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
01.04.2026 г. провести внеплановый инструктаж по охране труда по 

обстоятельствам и причинам несчастного случая с работниками филиала 
генерирующей компании. 

 
3.1.2. Случай № 2 (травма) 
Организация:  
ТЭЦ «Б». 
Дата и время несчастного случая: 
16.01.2026 года, 21 час. 20 мин. (мск.), от начала работы – 3 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 37 лет;  
Профессия (должность): машинист-обходчик по котельному 

оборудованию 6 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
18 лет 5 месяцев (всего); 
16 лет 8 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 
несчастный случай не связан с недостатками обучения, проверки знаний и 

инструктирования. 
Вид работы: 
прочие виды работ. 
Вид происшествия:  
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
Главный корпус №1, котельное отделение, площадка обслуживания 

шаровой мельницы пылеприготовительной установки (ШМ-6Б).  
Обстоятельства несчастного случая:  
машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда Л., для 

установления причины перепада давления выше нормы на мельничной системе 
ШР-6Б направился в котельное отделение, где поднялся на площадку 
обслуживания шаровой мельницы пылеприготовительной установки (ШМ-6Б). 

С целью устранения причины перепада давления шаровой мельницы (ШР-
6Б), Л. открыв люк горловины мельницы приступил к работе по ее прочистке. В 
результате работ правый край используемой трубы попал между стационарным 
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ограждением и ребром жесткости вращающегося барабана шаровой мельницы 
вследствие чего Л. получил удар трубой в лицо. 

Причины несчастного случая:  
 прочие причины возникновения несчастных случаев. 

Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− заместитель начальника котлотурбинного цеха по эксплуатации, нарушил 

п. 1.15 Приложения №2 к Должностной инструкции заместителя начальника 
котлотурбинного цеха №1 по эксплуатации № ДИ-22/3/3/1-67/25, утв. 01.12.2025 
г.; 

− заместитель начальника котлотурбинного цеха (по котельному 
оборудованию) нарушил п. 2.32 и п. 1.15 Приложения №2 к Должностной 
инструкции заместителя начальника котлотурбинного цеха №1 (по котельному 
оборудованию) № ДИ-22-3/3/2-68/25; 

− машинист–обходчик по котельному оборудованию 6 разряда Л. допустил 
неосторожность, невнимательность, поспешность, чем нарушил п. 6 инструкции 
по обслуживанию и безопасной эксплуатации пылеприготовительной установки с 
мельницами ШМ-25А ТС КТО-1 № 73, утв. 25.06.2024 г., а именно проводил 
работы не перед пуском пылеприготовительной установки, а на оборудовании, 
находящимся в работе, и п. 4.3 инструкции по охране труда машиниста-обходчика 
по котельному оборудованию 6 разряда котлотурбинного цеха №1 № ИОТ-22-
КТЦ №1-03, утв. 01.12.2025 г., а именно не покинул опасную зону и не сообщил 
старшему машинисту по котельному оборудованию и начальнику смены КТЦ-1 
об обнаружении аварийной ситуации.  

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. 27.02.2026 г. пересмотреть инструкцию по обслуживанию и безопасной 

эксплуатации пылеприготовительной установки с мельницами ШМ-25А ТС КТО-
1 № 73; 

2. 27.02.2026 г. пересмотреть Инструкции по охране труда машиниста-
обходчика по котельному оборудованию 6 разряда котлотурбинного цеха №1 № 
ИОТ-22-КТЦ №1-03; 

3. 27.02.2026 г. провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми 
работниками КТЦ-1 МОТО, МОКО, СМКО, МБСУ ТЭЦ-22 филиала 
генерирующей компании, с доведением обстоятельств данного несчастного 
случая; 

4. 16.07.2026 г. провести внеплановую специальную оценку условий труда, 
оценку профессиональных рисков с учетом произошедшего несчастного случая. 
 

3.1.3. Случай № 3 (травма) 
Организация:  
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ТЭЦ «В». 
Дата и время несчастного случая: 
19.03.2026 года, 10 час. 00 мин. (местного времени). 
пол: мужской;  
возраст: 32 года;  
профессия (должность): котлочист 4 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
4 месяца (всего); 
4 месяца (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
Вводный инструктаж: 23.10.2025 г. 
Первичный инструктаж на рабочем месте: 23.10.2025 г. 
Повторный инструктаж: 12.01.2026 г. 
Протокол № 4А/26 от 12.02.2026 г. 
Вид работы: 
Вспомогательные работы.  
Вид происшествия:  
воздействие среды с высокой температурой. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
котлотурбинный цех, помещение котельного отделения. 
Обстоятельства несчастного случая:  
19.03.2026 г., в 10:00 котлочист Т. размывал водой шлак в открытом люке 

котла, находясь снаружи на отметке 7,17 м. В это время произошел сход шлака в 
топке котла с выбросом пара и золы через люк, в результате чего котлочист 
получил ожог рук и спины. В 11:00 пострадавшего бригадой СМП увезли в 
ожоговое отделение медучреждения. 

Причины несчастного случая:  
прочие причины возникновения несчастных случаев. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− главный инженер, нарушение подпункта д) пункта 233 ФНП ОРПД − не 

обеспечил соблюдение установленного порядка допуска рабочих к 
самостоятельной работе, а также выдачу им производственных инструкций. Не 
исполнил требования п. 3.3 Положения о ПК, не отстранил от работы на ОПО лиц, 
не имеющих соответствующей квалификации; 

− мастер котлотурбинного цеха К., нарушение пункта 2.4 Должностной 
инструкции мастера ДИ АМ32215003-30. Нарушение пункта 4.2.5. Правил 
техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 – не проконтролировал 
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правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер 
безопасности, указанных при выдаче распоряжения; соблюдение им самим и 
членами бригады требований инструкций по охране труда и выполнение мер 
безопасности, определенных ППР, технологическими документами и 
техническими условиями. Нарушение пункта 4.5.1. Правил техники безопасности 
при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 
сетей РД 34.03.201-97 – с момента допуска бригады к работе надзор за ней в целях 
соблюдения правил техники безопасности возлагается на производителя работ 
(наблюдающего). Производитель работ должен организовать свою работу, а 
наблюдающий – надзор так, чтобы постоянно следить за безопасностью всех 
членов бригады. Нарушение пункта 4.5.2. Правил техники безопасности при 
эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 
сетей РД 34.03.201-97 – производитель работ (наблюдающий) по наряду, 
промежуточному наряду должен все время находиться на месте работы. При 
необходимости отлучки производитель работ, если на это время его не может 
заменить руководитель работ, должен прекратить работу бригады и вывести ее в 
безопасную зону; 

− начальник котлотурбинного цеха, нарушение пункта 3.6. Должностной 
инструкции начальника котлотурбинного цеха ДИ АМ32215003-02 − обязан 
контролировать соблюдение подчиненным персоналом правил охраны труда и 
техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. 15.04.2026 г. с обстоятельствами и причинами несчастного случая 

ознакомить весь персонал организации; 
2. 24.04.2026 г. провести внеплановый инструктаж и ознакомление 

работников с обстоятельствами и причинами несчастного случая. Результаты 
инструктажа зарегистрировать в журнале инструктажей; 

3. 30.04.2026 г. провести внеочередную проверку знаний требований охраны 
труда мастеру К.; 

4. 29.05.2026 г. провести внеплановый инструктаж по требованиям охраны 
труда котлочистам 4 разряда; 

5. 30.09.2026 г. провести внеплановую специальную оценку условий труда, 
в установленном порядке, на рабочем месте котлочиста 4 разряда; 

6. 15.05.2026 г. организовать инструментальный контроль температуры 
внутри оборудования перед допуском бригады к работам, с выполнением записи 
в соответствующий журнал. До начала проведения данных работ в дальнейшем; 

7. 15.05.2026 г. в программы проведения инструктажей включить 
возможные и реальные последствия при несоблюдении элементарных правил 
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безопасности при проведении работ по выполнению гидроуборки и расшлаковки 
оборудования котлоагрегатов; 

8. 15.05.2026 г. пересмотреть и внести в технологическую карту дополнение 
по температурному контролю золы и шлака внутри топки котла перед 
расшлаковкой; 

9. 01.07.2026 г. обеспечить профессиональное обучение и выдачу 
документов об образовании и (или) о квалификации работников (рабочих и иных 
категорий персонала, допускаемых к обслуживанию и ремонту оборудования под 
давлением в соответствии с требованиями п. 237 ФНП ОРПД. 

10. 01.09.2026 г. обеспечить рабочих при заливке водой горячей золы и 
шлака каской с пелериной. 

 
 
3.1.4. Случай № 4 (травма) 
Организация:  
ГРЭС 
Дата и время несчастного случая: 
05.02.2026 г., 09 час. 30 мин. (местного времени), от начала работы – 1 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 59 лет;  
профессия (должность): слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 6 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
16 лет 1 месяц (всего); 
16 лет 1 месяц (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
Нет сведений. Несчастный случай не связан с недостатками обучения, 

проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы: 
ремонт  
Вид происшествия:  
падение пострадавшего с высоты, на поверхности. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
помещение котельного цеха, в котором установлено следующее 

оборудование: транспортеры с пробоотборниками Барышева, ленточный 
конвейер ЛК-4А и ЛК-4Б, бункер сырого угля (БСУ), пылевые шнеки 5 шт., 
пылепроводы с циклонов пыли, и др. Несчастный случай произошел на отметке 
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22 метра в районе бункера сырого угля 4А. Выполнялась работа по ремонту 
пылевого шнека.  

Обстоятельства несчастного случая:  
05.02.2026 г. бригада в составе слесаря по ремонту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов 6 разряда Б. и слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда Х. по заданию мастера по 
ремонту оборудования Р. выполняла работу по техническому обслуживанию 
пылепитателя № 112 к/а ст. № 11 котельного цеха. Выполняя указание мастера по 
ремонту оборудования Р., слесари по ремонту оборудования Б. и Х. приступили к 
устранению дефекта пылевого шнека на ЛК-4, для чего Б. с помощью монтировки 
пытался прокрутить пылевой шнек. В результате выполнения ремонтных 
действий Б. потерял равновесие и получил травму нижних конечностей (закрытый 
перелом обеих лодыжек), вследствие чего был госпитализирован. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 

мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов 6 разряда Б. нарушил п. 1.10 Инструкции по охране труда слесаря по 
ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов № Р-22.02.-02-
17;  

− мастер по ремонту оборудования Р., нарушил ст. 214 ТК РФ, п. 4.19 
Должностной инструкции мастера по ремонту оборудования Группа ремонта и 
технического обслуживания пылесистем и арматуры Участка ремонта и 
технического обслуживания энергооборудования котельного цеха Службы 
ремонта и технического обслуживания Управления по операционной 
деятельности ЮКГ.ДИ.0402.06.04-001-2023. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. 27.02.2026 г. довести до персонала обстоятельства и причины несчастного 

случая; 
2. 27.02.2026 г. усилить контроль за выполнением организационных 

мероприятий при выполнении ремонтных работ; 
3. 27.02.2026 г. не допускать выполнение ремонтных работ без оформления 

наряда-допуска и выполнения мероприятий по подготовке рабочего места; 
4. 06.03.2026 г. провести персоналу внеплановый инструктаж о соблюдении 

производственной дисциплины, в части принятия самовольного решения о 
выполнении ремонтных работ. 
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3.2. Электросетевые организации 
 

3.2.1. Случай № 1 (травма) 
Организация:  
Электрические сети. 
Дата и время несчастного случая:  
27.01.2026 года, 12 час. 40 мин. (мск.), от начала работы – 4 ч.  
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 56 лет;  
профессия (должность): электромонтер оперативно-выездной бригады. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
3 года 6 месяцев (всего); 
5 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
Вводный инструктаж: 05.05.2025 г. 
Первичный инструктаж на рабочем месте: 05.05.2025 г. 
Повторный инструктаж: 05.08.2025 г. 
Внеплановый инструктаж: 28.11.2025 г. 
Целевой инструктаж: 27.01.2026 г.  
Несчастный случай не связан с недостатками обучения, проверки знаний и 

инструктирования. 
Вид работы:  
ремонт. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
ВЛ-35. 
Обстоятельства несчастного случая:  
Бригада департамента линий электросетевой компании в составе мастера Б. 

и электромонтеров К. и Р. прибыла на ВЛ-35 кВ Степная - Б. Благовещенка для 
выполнения работ по снятию шлейфов 10 кВ ф.451 ПС 35 кВ Степная с ВЛ-35 кВ 
Степная - Б. Благовещенка. При подготовке рабочего места по наряду-допуску № 
230 допускающий К. не проверил исправность УВН-10 на оборудовании, 
заведомо находящемся под напряжением. После завершения подготовки рабочего 
места электромонтер К. приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-
35 Степная - Б. Благовещенка, которая находилась под напряжением 10 кВ от 
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ф.451 и был поражен электрическим током и получил ожоги руки и спины. 
Пострадавший доставлен в ожоговое отделение горбольницы. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 

мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− электромонтер К. нарушил п. Разделов 4 – 6 «Правил охраны труда при 

эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда от 
15.12.2020 г. №903н; 

− мастер Б, нарушил п. Разделов 4 – 6 «Правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда от 
15.12.2020 г. №903н. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
28.01.2026 г. провести внеплановый инструктаж по 4-6 разделам Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок. 
 
3.2.2. Случай № 2 (травма) 
Организация:  
Электрические cети.  
Дата и время несчастного случая:  
30.01.2026 года, 09 час. 45 мин. (местного времени), от начала работы – 1 ч.  
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 41 год;  
профессия (должность): электромонтер по ремонту и обслуживанию 

распределительных сетей 4-го разряда 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
21 год 11 месяцев (всего); 
4 года 11 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
ремонт. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
КТП РУ-10 кВ. 
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Обстоятельства несчастного случая:  
30.01.2026 г. в 08 ч. 20 мин. выполняя распоряжение мастера К., 

электромонтер по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 3-го 
разряда Н. и электромонтер по ремонту и обслуживанию распределительных 
сетей 4-го разряда Б. направились для демонтажа неисправного доводчика двери 
в КРУН Секции «Б» с последующей расчисткой территории от снега в охранной 
зоне ТП-7Н и ТП-9Н ТП.  

Выполнив работы в охранной зоне ТП-7Н и ТП-9Н, электромонтер Б. 
самовольно покинул свое рабочее место направившись в находившуюся рядом ТП 
«Городской водозабор» для осмотра поврежденной муфты КЛ-10кВ в ячейке №5 
РУ-10кВ (ТП «Городской водозабор» не является объектом электросетевого 
хозяйства электросетевой компании).   

Электромонтер Н. не известил руководителя РЭС-3 о действиях Б. и о 
нарушении им требований норм охраны труда.  

Электромонтер Б., перепутав нумерацию ячеек и приблизившись к 
контактам кабельной линии, которая находилась под напряжением, нарушил 
допустимое безопасное расстояние до токоведущих частей, в результате чего 
получил поражение электрическим током.  

Электромонтер Н. вывел Б. из ТП «Городской водозабор» и доложил о 
случившемся мастеру К. и начальнику РЭС-3 Ц., после чего пострадавший Б. был 
доставлен в травмпункт. 

Причины несчастного случая:  
прочие причины возникновения несчастных случаев. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− электромонтер 4 разряда Б. нарушил ЛНА (правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по организации по охране труда и разделы 
«Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных 
приказом Минтруда от 15.12.2020 г. №903н). 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. 16.03.2026 г. провести внеплановый инструктаж по охране труда с 

доведением информации до работников электросетевой компании об 
обстоятельствах и причинах произошедшего несчастного случая; 

2. электромонтеру 4 разряда Б. провести внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда и правилам работы в электроустановках. 

 
3.2.3. Случай № 3 (травма) 
Организация:  
Распределительная сетевая компания (РСК) 
Дата и время несчастного случая:  
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23.02.2026 года, 13 час. 20 мин. (мск.), от начала работы 12 час. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 50 лет;  
профессия: электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
4 года 7 месяцев (всего); 
4 года 7 месяцев (в данной организации).  
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
падение пострадавшего с высоты, на поверхности. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
опора №4/8 ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 ТП-10/0,4 кВ №2005. На опоре закреплен 

неиспользуемый щит распределительный уличный ЩРН-М на высоте 1,4 м от 
уровня земли до дна. Щит на опоре закреплен стяжками из жестяных 
металлических полос. На щит навешена бухта скрученного отключенного кабеля. 
На высоте около 6,5 м от уровня земли на этой же опоре установлен прибор учета 
электроэнергии (НАРТИС-И300-SP31), от которого протянуты провода ввода в 
жилой дом. 

Обстоятельства несчастного случая:  
 В рамках исполнения заявки потребителя об имеющихся скачках 

напряжения в сети 0,4 кВ на участке №21 СНТ «Дружба», диспетчер ОДГ СРЭС 
К. направил электромонтера ОВБ ОДГ РЭС М. в СНТ «Дружба» для проверки 
обоснованности жалобы, выяснить причины и устранить неисправность на 
приборе учета. М. взяв с собой СИЗ принял решение произвести осмотр прибора 
учета на опоре №4/8, для чего поднялся на неиспользуемый распределительный 
щит для улучшения обзора смонтированного на опоре прибора учета без 
использования СИЗ от падения с высоты. Во время осмотра, под тяжестью тела 
М. произошел сдвиг неиспользуемого щита относительно креплений, в результате 
электромонтер М. не удержался, соскользнул с него вниз и упал в сугроб, при 
падении ударившись грудью об угол щита. Пострадавшего М. доставили в 
больницу с ушибом груди.  

Причины несчастного случая:  
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недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 
мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 

Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы К., нарушил п. 2.3 

Должностной инструкции старшего диспетчера района сетей I группы ОДГ РЭС; 
Положения о системе управления охраной труда (СУОТ); функциональные 
обязанности по охране труда персонала РСК №П-СМОЗиОБТ-4.1-01.09-65-04; 

− электромонтер М. нарушил п. 2.1.14 Должностной инструкции 
электромонтера 5 раз. ОВБ ОДГ РЭС; пп. 38.7; 38.32 Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок; пп.7; 49; 63 Правил по охране труда при работе 
на высоте; пп. 2.1.6; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.11; 3.1.23 Инструкции по охране труда 
электромонтера ОВБ ИОТ-П-049-2017 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. 20.03.2026 г. провести внеплановый инструктаж по охране труда всему 

промышленно-производственному персоналу филиала РСК об обстоятельствах и 
причинах НС с электромонтером ОВБ М.; 

2. 10.04.2026 г. провести внеочередную проверку знаний старшему 
диспетчеру ОДГ РЭС К.; 

3. 30.04.2026 г. провести внеочередную проверку знаний электромонтеру 
оперативно-выездной бригады 5 раз. ОДГ РЭС М.; 

4. 31.08.2026 г. произвести пересчет рисков на рабочем месте 
электромонтера 5 раз. ОВБ ОДГ РЭС; 

5. 31.08.2026 г. провести внеплановую СОУТ на рабочем месте 
электромонтера 5 раз. ОВБ ОДГ РЭС; 

6. 31.08.2026 г. организовать работу по выявлению и демонтажу 
неиспользуемых распределительных щитков, размещенных на опорах, 
принадлежащих РЭС, установленных в СНТ «Дружба». 

 
3.2.4. Случай № 4 (травма) 
Организация:  
электросетевая компания  
Дата и время несчастного случая:  
06.02.2026 года, 11 час. 20 мин. (мск.), от начала работы 3 часа. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 39 лет; 
профессия: ведущий инженер – руководитель группы. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
7 лет 6 месяцев (всего); 
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7 лет 6 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
Несчастный случай не связан с недостатками обучения, проверки знаний и 

инструктирования. 
Вид работы:  
прочие виды работ. 
Вид происшествия:  
воздействие среды с высокой температурой. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
РТП-63, РУ-0,4 кВ, панель НКУ №1 
Обстоятельства несчастного случая:  
При снятии показаний приборов учета электроэнергии и осмотре узла учета 

в РТП-63 ведущий инженер Х., находясь в РТП-63 приблизился головой на 
недопустимое расстояние до токоведущих частей, в результате чего произошел 
хлопок с яркой вспышкой. Пострадавший Х. был доставлен в медучреждение. 

Причины несчастного случая:  
Нарушения технологического процесса. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− ведущим инженером - руководителем группы нарушен пункт 3.3. Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 
Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н − приблизился на недопустимое 
расстояние до токоведущих частей электроустановки 0,4 кВ.  

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
 1. 01.09.2026 г. назначить внеочередную проверку знаний пострадавшему 

Х. в первый день выхода на работу; 
 2. 13.02.2026 г. обстоятельства и причины несчастного случая довести до 

сведения всех работников филиала электросетевой компании; 
 3. 13.02.2026 г. провести внеплановый инструктаж всему 

электротехническому персоналу электросетевой компании на тему: «Охрана 
труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении 
электроустановок»; 

4. 13.02.2026 г. пересмотреть карту идентифицированных опасностей, мер 
управления и оценки риска на рабочем месте ведущего инженера группы 
реализации услуг РЭС; 

5. 06.08.2026 г. провести внеочередную специальную оценку условий труда 
рабочего места ведущего инженера группы реализации услуг РЭС. 
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4. Итоги расследований несчастных случаев со смертельным исходом, 
произошедших в организациях, подконтрольных Ростехнадзору1. 
 

4.1. Несчастный случай №1 (гибель). 
Организация: 
Электросетевая компания 
Место несчастного случая: 
ВЛ 35 кВ Нерль-Белый Городок  
Вид происшествия: 
поражение электрическим током. 
Описание несчастного случая: 
02.05.2025 г. в 07:00 дежурный электромонтер (ДЭМ) ПС 35 кВ Белый 

Городок сообщил диспетчеру, что при осмотре оборудования ПС выявил аварийно 
отключенный выключатель 35 кВ (В 35 кВ) «Нерль» с неуспешным повторным 
включением. В результате произведенных дальнейших оперативных 
переключений на ПС 35 кВ Белый Городок и ПС 35 кВ Нерль определено, что на 
воздушной линии 35 кВ (ВЛ 35 кВ) Нерль – Белый Городок, предположительно 
произошел обрыв одного провода, т.к. на ПС 35 кВ Белый Городок не приходит 
одна фаза.  

Решением штаба филиала электросетевой компании, оформленного 
Протоколом № ТВ-26 от 02.05.2025 г. принято решение о направлении бригады 
Бежецкого участка СЛЭП на Кимрский участок СЛЭП для оказания помощи в 
ликвидации аварийной ситуации. По прибытии бригады на Кимрский участок 
СЛЭП старший мастер получил задание на организацию аварийного обхода ВЛ 35 
кВ Нерль-Белый Городок для определения причины неполнофазного режима 
работы. 

В 13-49 старшим мастером выдано Распоряжение № 261 производителю 
работ на внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Нерль-Белый Городок в пролетах опор № 
1-204 после чего с разрешения диспетчера произведен допуск бригады. 

В результате обхода, визуальным осмотром, в пролете опор №№ 110-111 был 
обнаружен обрыв провода правой нижней фазы (фаза «А»). Производитель работ, 
старший мастер (находившийся вместе с бригадой, выполнявшей осмотр ВЛ 35 
кВ) и электромонтер (пострадавший) произвели осмотр и фотофиксацию места 
повреждения, после чего старший мастер и производитель работ направились к 
транспортному средству для доклада диспетчеру, а электромонтер, 
приблизившись на недопустимое расстояние к свисающему с опоры № 110 
проводу, коснулся его и получил смертельную электротравму. 

 
1 Информация об итогах расследования включается в обзоры производственного травматизма в 
электроэнергетике Российской Федерации по мере представления Ростехнадзором. 
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Бригадой скорой помощи констатирована смерть электромонтера №3. 
 

 

 
Место несчастного случая 

 
Причины несчастного случая: 
1. Нарушение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

пострадавшим: электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к 
проводу фазы «А» ВЛ 35кВ Нерль-Белый Городок, находящемуся под 
напряжением (Таблица № 1, п.5.11 ПОТЭЭ). 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Обзор производственного травматизма в электроэнергетике РФ (I квартал 2026 года)  
©Ассоциация «ЭРА России» 

27 

2. Невыполнение требований по надзору за бригадой со стороны 
производителя работ электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи 5 разряда Ж. IV гр. по ЭБ, после допуска бригады к осмотру 
(п.5.9 ПОТЭЭ). 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
1. Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников 

производственных подразделений филиала. 
2. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда  

и электробезопасности электротехническому персоналу, обслуживающему ВЛ 
всех классов напряжения. 

3. Организовано проведение внеплановой специальной оценки условий 
труда на рабочем месте погибшего. 

4. Установлен порядок при целевом инструктаже индивидуального 
подтверждения каждым членом бригады понимания, что ВЛ находится под 
напряжением при осмотрах ВЛ 6-35 кВ в режиме замыкания на землю или 
неполнофазном режиме (с применением средств видеофиксации). 

5. Организована закупка и обеспечение персонала службы ЛЭП 
сигнализаторами напряжения 35–110 кВ. 

6. Проведено практическое обучение на учебно-тренировочных полигонах 
персонала СЛЭП по теме «Порядок проведения осмотров электроустановок (ВЛ, 
ТП, РП), в том числе, отключенных действием защит». 

 
4.2 . Несчастный случай №2 (гибель) 
Организация: 
Горно-обогатительный комбинат (ГОК). 
Место несчастного случая: 
ЗРУ-10 кВ подстанция ГПП-3, Челябинская область 
Вид происшествия: 
поражение электрическим током 
Описание несчастного случая: 
В соответствии с нарядом-допуском № 35 для замены масла в бачках 

масляного выключателя ВМП-10 кВ на отключенной ячейке № 23 в ЗРУ-10 кВ 
подстанции ГПП-3, принадлежащей ГОК, бригада в составе: допускающий - 
электромонтер ГПП 3, производитель работ - электромонтер по ремонту ВЛЭП, 
член бригады - электромонтер по ремонту ВЛЭП, совместно с лицом, выдавшим 
наряд-допуск № 35 прибыла на ГПП-3.  

Допускающий после получения разрешения на подготовку рабочего места и 
на допуск к выполнению работ провел целевой инструктаж при первичным 
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допуске и допустил бригаду на подготовленное рабочее место по наряду-допуску 
№ 35, затем производитель работ провел целевой инструктаж члену бригады.  

Бригада приступила к промывке и замене масла в бачке фазы «С» ВМП-10 
кВ ячейки № 23. В момент повторной заливки масла, член бригады правой рукой 
коснулся фазного контакта (~220 В) лампы, сигнализирующей отключенное 
состояние автоматического выключателя оперативного тока, расположенной на 
внутренней стороне двери ячейки № 23, при этом его левая рука находилась на 
заземленной шине фазы «С» масляного выключателя ВМП-10 кВ, что привело к 
поражению электрическим током и гибели работника. 
 

 
Общий вид ячеек в ЗРУ-10 кВ ГПП-3 ГОК 
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Вид ячейки КСО-272 №23 при открытой двери 

 
Резистор с контактом сигнальной лампы на двери ячейки КСО-272 №23 
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Схема расположения пострадавшего в помещении ЗРУ-10 кВ 

 
Причины несчастного случая: 
1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест. 
2. Необеспеченность безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов 
(нарушение требований пункта 3 статьи 214 ТК РФ). 

3. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов 
подразделения за выполнением работ, соблюдением трудовой дисциплины, 
нарушение требования пункта 9 Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.08.2022 г. № 811. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
1. Доведены причины и обстоятельства несчастного случая всем 

работникам ГОК. 
2. Проведен внеплановый инструктаж для оперативного и оперативно-

ремонтного персонала энергетического цеха. 
3. Проведена внеочередная проверка знаний у электротехнического и 

электротехнологического персонала ГОК. 
4. Разработаны технологические карты по ремонту и обслуживанию 

электроустановок цеха. 
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5. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации 
энергоустановок. 

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев показывает, что в I 
квартале 2026 года преобладали травмы, полученные в результате падения с 
высоты, прочих происшествий, военных действий и воздействия движущихся, 
разлетающихся предметов и деталей. Наиболее тяжкие происшествия были 
связаны с недостатками в организации работ, нарушением требований и норм 
охраны труда и личной неосторожностью. 

В целях профилактики несчастных случаев руководителям организаций 
электроэнергетики рекомендуется следующее: 

– ознакомить работников с материалами настоящего анализа при 
проведении занятий и инструктажей по охране труда; 

– не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, в том числе в 
электроустановках, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда; 

– обеспечить регулярный анализ и поддержание в актуальном состоянии 
системы управления охраной труда; 

– проводить систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, а также их регулярный анализ и оценку; 

– обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания 
средств индивидуальной защиты; 

– проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости 
самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда, особое 
внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня, 
после перерыва на обед, в выходные и праздничные дни; 

– не допускать персонал к работе без обязательной проверки выполнения 
организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест; 

− обратить внимание на необходимость своевременного проведения 
специальной оценки условий труда рабочих мест; 

– обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н, при работах 
на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н (ред. 
от 29.04.2025), производственных инструкций, инструкций по охране труда при 
выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже. 
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