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1. Общие сведения 

Настоящий обзор производственного травматизма подготовлен  
на основании данных, представленных субъектами электроэнергетики  
в рамках отчетности по приказу Минэнерго России от 23.07.2012 № 340  
«Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики 
информации, форм и порядка ее предоставления» (структура респондентов 
приведена в табл. 1), а также информации об итогах расследований несчастных 
случаев, произошедших на объектах электроэнергетики, подконтрольных 
Ростехнадзору. 

Материал подготовлен с целью изучения причин возникновения случаев 
производственного травматизма, разработки мероприятий по исключению 
смертности на рабочих местах и снижению уровня производственного 
травматизма в электроэнергетике. 

Обзор содержит сводную информацию о состоянии производственного 
травматизма, подробное описание несчастных случаев, сведения 
о расследовании смертельных несчастных случаев, подготовленные 
специалистами Ростехнадзора, а также рекомендации по профилактике 
производственного травматизма в электроэнергетике. 

Рекомендуется использовать Обзор при проведении инструктажей по охране 
труда, противоаварийных тренировок, спецподготовки, технической учебы, 
обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ в 
организациях электроэнергетики.  

Табл. 1 
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2. Статистика производственного травматизма в организациях 

электроэнергетики в IV квартале 2025 года 
 

В IV квартале 2025 года в 35 субъектах электроэнергетики (на 14,6% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого (41) года (далее – АППГ) 
зарегистрировано 44 несчастных случаев, что на 13,7% меньше чем за АППГ (51), 
из них 3 групповых несчастных случая, так же, как и в прошлом периоде. 

 
В генерирующих организациях за отчетный период произошло  

22 несчастных случаев, что на 12% меньшее чем за АППГ (25), и составило 50% 
от общего числа несчастных случаев. 

В электросетевых организациях за отчетный период произошел 
22 несчастный случай, что на 15,4% меньше чем за АППГ (26), и составило 50% 
от общего числа несчастных случаев. 

 
Общее количество пострадавших за отчетный период составило  

58 человек, что на 13,7% больше чем за АППГ (51), из них:  
- погибли – 8 человек, что на 33,3% больше чем за АППГ (6); 
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- получили тяжелые травмы – 13 человек, что на 8,3% больше чем за АППГ 
(12);  

- получили легкие травмы – 37 человек, что на 12,1% больше, чем  
за АППГ (33). 

 
За отчетный период наименьшее количество несчастных случаев 

зарегистрировано в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. 
Наибольшее количество пострадавших отмечается в Центральном (23 
пострадавших, АППГ – 13, рост на 76,9%) и Сибирском (10 пострадавших, АППГ 
– 14, снижение на 28,5%) федеральных округах. Групповой несчастный случай 
произошел в Центральном федеральном округе (3). 

По возрасту работников наибольшее количество пострадавших 
в IV квартале 2025 года относится к возрастной группе от 50 до 59 лет (20 
пострадавших, из низ 5 погибших, АППГ – 11 пострадавших, погибших нет, 
увеличение на 81,8%). Возросло число пострадавших в возрастной группе от 60 
лет и старше (15 пострадавших, из них 1 погибший, АППГ – 9 пострадавших, из 
них 2 погибших, увеличение на 66,6%). По остальным возрастным группам 
произошло снижение числа пострадавших.  

14%
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Распределение пострадавших по тяжести последствий
(IV квартал 2025 года)
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По стажу работы по профессии в отчетном периоде основная группа риска 

остается в категории «от 10 лет и выше» (29 пострадавших, из них  
3 погибших, АППГ – 25 пострадавших, из них 2 погибших, увеличение на 16%). 
Рост количества пострадавших на 116,6% в сравнении с АППГ отмечается в 
категории «от 5 лет до 10 лет» (13 пострадавших, погибших нет, АППГ – 6 
пострадавших, из них 1 погибший). В остальных категориях наблюдается 
снижение числа пострадавших по сравнению с АППГ. 

 
По видам работ в отчетном периоде большинство работников пострадало 

при выполнении прочих видов работ (31 пострадавших, АППГ – 16 пострадавших, 
увеличение на 93,7%). К данным работам относятся работы, не связанные с 
прямыми производственными обязанностями по должности, такие как: погрузка, 
выгрузка, уборка территории и помещений, участие в тренировках и 
соревнованиях, а также работы по заданию работодателя, в том числе вне 
территории организации. 

При этом снизилось количество пострадавших работников при оперативном 
обслуживании.  
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В разрезе категории работников, наибольшее количество пострадавших 

традиционно отмечается среди работников основных профессий  
(39 пострадавших, из них 6 погибших, АППГ – 31 пострадавших, из них  
4 погибших, рост на 25,8%). 

Отмечается рост на 57,1% количества пострадавших среди рабочих 
вспомогательных профессий – 11, АППГ – 7. По остальным категориям 
(руководитель и служащий) отмечается снижение количества пострадавших. 

 
В разрезе дней недели наибольшее количество пострадавших отмечается в 

пятницу (14 пострадавших, 3 погибший, рост на 8,3%). Рост количества 
пострадавших по сравнению с АППГ зафиксирован в понедельник (на 200%), 
среду (на 120%), в пятницу (на 16,6%) и субботу (на 20%), а вот в воскресенье 
количество пострадавших осталось на прежнем уровне. 
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Показатели производственного травматизма, произошедшего  

в IV квартале 2025 года, по основным причинным группам распределились 
следующим образом: 
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По видам происшествий и воздействию опасных факторов рост количества 
пострадавших в отчетном периоде отмечается в результате падения с высоты (18 
пострадавших, АППГ – 9 пострадавших, рост на 100%), воздействие движущихся, 
разлетающихся предметов и деталей (5 пострадавших, АППГ – 4 пострадавших, 
рост на 25%), воздействие среды с высокой температурой (5 пострадавших, АППГ 
– 2 пострадавших, рост на 150%), повреждения в результате контакта с 
животными, насекомыми (2 пострадавших, АППГ – 1 пострадавших, рост на 
100%), убийство (уголовные преступления) − (4 пострадавших, АППГ – 1 
пострадавших, рост на 300%). 

По остальным видам происшествий и опасных факторов отмечается 
снижение пострадавших по сравнению с АППГ по следующим видам 
происшествий: прочих происшествий − на 6,7%, поражение электрическим током 
− на 22,2%, падение с высоты − на 35,7%, падения, обрушения, обвалов предметов, 
материалов, земли и т.д. − на 33,3%, ДТП − на 85,7% (Табл. 2). 

Табл.2 

 
 

№ 
п/п 

Вид происшествия и опасный фактор IV квартал 
2025 года 

АППГ 

1 Падение пострадавшего с высоты  18 9 

2 Прочие происшествия, опасные факторы 14 15 

3 Поражение электрическим током 7 9 

4 Воздействие движущихся, разлетающихся 
предметов и деталей 

5 4 

5 Убийство (уголовные преступления, военные 
действия) 4 1 

6 Воздействие среды с высокой температурой 5 2 

7 Падения, обрушения, обвалы предметов и 
материалов 2 3 

8 Повреждения в результате контакта с 
животными, насекомыми 2 1 

9 Дорожно-транспортное происшествие 1 7 
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3. Актуальная информация о характерных 
несчастных случаях 

В данном разделе приведено описание характерных несчастных случаев на 
производстве, произошедших в IV квартале 2025 года в организациях 
электроэнергетики, с разделением на генерирующие и электросетевые 
предприятия. Обзор каждого несчастного случая состоит из описания 
произошедшего, сведений о пострадавшем, месте происшествия, причинах  
и лицах (при наличии), допустивших нарушения. 

 
3.1. Генерирующие организации 

 
3.1.1. Случай № 1 (травма) 
Организация:  
АЭС «А» 
Дата и время несчастного случая: 
7.11.2025 года, 14 ч.15 мин.(мск.), от начала работы – 6 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 42 года;  
профессия (должность): инженер (по автоматике дежурный). 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
1 год 5 мес. 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует (несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования). 
Вид работы: 
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей.  
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
машинный зал главного корпуса 1 энергоблока пом. 077/1, бокс турбины. 
Обстоятельства несчастного случая: 
В рамках исполнения заявки по проверке недостоверности показаний 

измерительного прибора, начальник смены цеха тепловой автоматики и 
измерений (НСЦТАИ) 1-ой очереди М. выполнил анализ предстоящих работ, 
подготовил бланк переключений, выполнил необходимые подготовительные 
мероприятия и поручил задание по проверочным работам инженеру по 
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автоматике цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) С. (пострадавший) и 
электрослесарю по обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций 5 разряда ЦТАИ А., с проведением целевого инструктажа по 
безопасному выполнению работ.  

После инструктажа инженер по автоматике ЦТАИ С. и электрослесарь по 
обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда ЦТАИ 
А. приступили к выполнению работ в пом. Г077/1 (бокс ТГ-1) с применением 
переносных видеорегистраторов.  

В момент выполнения технологических операций пострадавший С., 
находясь в полном комплекте СИЗ, произошел срыв штуцера, в результате чего 
пострадавший получил травму кистей обеих рук.  

Фельдшером выполнен первичный осмотр пострадавшего, оказана первая 
помощь, и в последствии пострадавший доставлен в МСЧ-135 города 
Десногорска. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в техническом состоянии оборудования, зданий, сооружений. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками 

филиала АЭС «А». 
2. Выполнить анализ имеющихся мероприятий по оценке рисков и мер 

безопасности при оперативном обслуживании данного (аналогичного) 
тепломеханического оборудования. При необходимости дополнить риски и 
разработать дополнительные мероприятия. 

3. Провести внеплановую оценку рисков при проведении оперативного 
обслуживания данного (аналогичного) оборудования и, в случае выявления 
подобных рисков, дополнить карты оценки рисков вновь выявленными рисками. 

4.. Провести расследование причин, способствующих созданию условий для 
возникновения несчастного случая (отклонение Ц-12). 

5. С обстоятельствами несчастного случая ознакомить всех работников 
предприятия филиала АЭС «А». 

 
3.1.2. Случай № 2 (травма) 
Организация:  
ГРЭС «А». 
Дата и время несчастного случая: 
8.11.2025 года, 11 ч. 28 мин.(мск), от начала работы – 3 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 48 лет;  
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Профессия (должность): машинист – обходчик турбинного оборудования 
6 разряда группа блоков 1-6 (150мвт) 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
3 года 6 мес. 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда: 
вводный инструктаж: 25 декабря 2019 года; 
первичный инструктаж: 25 декабря 2019 года; 
повторный инструктаж: 14 октября 2025 года; 
целевой инструктаж: 8 ноября 2025 года; 
протокол обучения от 18 февраля 2025 года. 
Вид работы: 
оперативное обслуживание. 
Вид происшествия:  
прочие происшествия, опасные факторы. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
рабочая отметка -3,5 м. котлотурбинного цеха, турбинное отделение 

расположена в пределах ячейки энергоблока ст.№ 6. Ряд А − Б, оси 39 − 42. На 
отметке расположено вспомогательное оборудование энергоблока ст. № 6 
(конденсатные насосы КН 6А, 6-Б, насосы случайных вод НСВ-5А, Авр. НСВ-5А, 
насос обессоленного конденсата НОК-6, шкаф управления НОК-6. Размеры 
отметки - высота 3,0 м. ширина 18,9 м., длина 16,2 м. Пол бетонный, в полу 
проложены каналы (ширина 0,25 м, глубина 0,2 м) для сбора случайной воды 
(протечки) и перекачки случайных вод на багерные насосы -3,5 м турбинное 
отделение, котлотурбинный цех. Рабочая отметка расположена в пределах ячейки 
энергоблока ст. № 6, ряд «А» − «Б», оси 39 − 42. На отметке расположено 
вспомогательное оборудование энергоблока ст.№6 (конденсатные насосы КН 6А, 
6-Б, насосы случайных вод НСВ-5А, Авр. НСВ-5А, насос обессоленного 
конденсата НОК-6, шкаф управления НОК-6, технологические трубопроводы. 
Размеры отметки − высота 3,0 м, ширина 18,9 м, длина 16,2 м. Пол бетонный, в 
полу проложены каналы для сбора случайной воды (протечки) и перекачки 
случайных вод на багерные насосы. 

Обстоятельства несчастного случая:  
Машинист – обходчик турбинного оборудования 6 разряда группа блоков 1-

6 (150 МВт) котлотурбинного цеха П. находясь на смене на энергоблоке ст. № 6, 
где проводились пусковые операции (включение вспомогательного и основного 
оборудования в работу с последующим включением турбогенератора в сеть). 
Получив команду от старшего машиниста энергоблока К. включить в работу насос 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Обзор производственного травматизма в электроэнергетике РФ (IV квартал 2025 года)  
©Ассоциация «ЭРА России» 

13 

обессоленного конденсата энергоблок аст. №6 (НОК-6) П. проследовал на 
рабочую отметку -3,5 м турбинного отделения к шкафу управления НОК-6 и 
поворотом ключа, расположенного на шкафу управления НОК-6, включил в 
работу насос. По условиям эксплуатации насос включается в работу на закрытую 
запорную задвижку на стороне нагнетания. Запорная задвижка после включения 
насоса в работу должна быть открыта не позднее 1 минуты с момента включения 
насоса. Для этой цели, П. обратным путем направился к запорной задвижке 
насоса, где оступился на краю незакрытого канала, вследствие чего произошло 
падение. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 

мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− начальник котлотурбинного цеха, нарушил требования Должностной 

инструкции ДИ №№ CF41215004-9, пункты 3.1., 3.1.1., 5.3.26. 
− начальник смены котлотурбинного цеха, нарушил требования 

Должностной инструкции ДИ №№ CF41215004-1, пункт.3.4.; 
− машинист энергоблока 150 МВт 8 разряда котлотурбинного цеха, 

нарушил требования Должностной инструкции ДИ №№. CF  41215004–14, пункт 
3.30; 

− машиниста–обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда группы 
блоков 1-6 (150 МВт), нарушил требования Должностной инструкции ДИ №. CF 
41215004 – 21, пункт 3.4. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. В целях исключения падения работников разработать техническое 

решение по перекрытию каналов на рабочих местах отметки -3,5 м. в зонах 
нахождения персонала котлотурбинного цеха; 

2. Технические мероприятия по перекрытию каналов на рабочих местах 
отметки -3,5 м. в зонах нахождения персонала котлотурбинного цеха внедрить в 
течение 2026 года; 

3. Разработать инструкцию по эксплуатации и обслуживанию насосов 
случайных вод; 

4.. Организовать в котлотурбинном цехе постоянный контроль за 
содержанием производственных помещений силами машинистами-обходчиками 
по турбинному отделению, машинистами-обходчиками по котельному 
отделению, машинистами энергоблоков, старшими машинистами энергоблоков, 
старшими машинистам цеха, начальниками смен цеха, инженерно-техническими 
работниками; 
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5. Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения 
руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и 
причины данного несчастного случая; 

6. Провести внеплановый инструктаж с работниками производственных 
цехов ГРЭС «А» с разбором обстоятельств и причин несчастного случая. 
 

3.1.3. Случай № 3 (травма) 
Организация:  
ГРЭС «Б». 
Дата и время несчастного случая: 
14.12.2025 г. года, 00 ч. 01 мин.(мск.), от начала работы – 16 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 66 лет;  
профессия (должность): водитель автомобиля 5 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
49 лет 1 мес. (всего) 
42 года 5 мес. (в данной организации) 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
вводный инструктаж: 01 июня 2023 года; 
первичный инструктаж на рабочем месте: 01 июня 2023 года; 
повторный инструктаж: 11 ноября 2025 года; 
протокол обучения от 11 июня 2025 года. 
Вид работы: 
Вспомогательные работы.  
Вид происшествия:  
Прочие происшествия, опасные факторы. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
автомобильная служебная стоянка. 
Обстоятельства несчастного случая:  
13.12.2025 года в 23 час. 35 мин. совершена атака на филиал беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА).  
При поступлении сообщения от начальника смены станции об атаке БПЛА, 

водитель автомобиля Д. доставил директора Филиала к зданию 
административного корпуса предприятия, припарковав машину на служебной 
автомобильной стоянке, вышел из машины и находился возле неё.  

В 00 час. 01 мин. 14.12.2025 года произошел взрыв БПЛА около здания 
Релейного щита Общестанционного (РЩО) и Открытого Распределительного 
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Устройства 220 кВ (ОРУ-220). В результате взрыва БПЛА и разлета 
металлических предметов Д., находившийся приблизительно в 100 метрах от 
места взрыва, получил ранение в левую ногу.  

В 00 час. 45 мин. Д. был доставлен в медучреждение. 
Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
30.01.2026 г. Довести обстоятельства несчастного случая до всего персонала 

ГРЭС «Б», посредством проведения внепланового инструктажа. 
 
3.1.4. Случай № 4 (травма) 
Организация:  
ТС 
Дата и время несчастного случая: 
29.12.2025 года, 00 ч. 00 мин. (мск.), от начала работы – 2 ч. 
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 37 лет;  
профессия (должность): электрогазосварщик 5 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
6 лет 0 мес. (всего); 
1 год 2 мес. (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
Нет сведений. Несчастный случай не связан с недостатками обучения, 

проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы: 
ремонт  
Вид происшествия:  
Воздействие среды с высокой температурой. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай: 
Тепловая камера ТК-21 длина 3900 мм; ширина 3100 мм; глубина 2700 мм. 

Тепловая камера ТК-21 выполнена из монолитного бетона, имеет бетонные плиты 
перекрытия длиной 1500 мм; шириной 1500 мм в количестве 2 шт. Плиты 
перекрытия имеют отверстия под чугунные люки в количестве 4 шт. Крышки 
люков расположены вровень с брусчаткой и асфальтовым покрытием. Для спуска 
работников в тепловую камеру ТК-21 имеются вертикальные металлические 
лестницы в количестве 4 шт. В тепловой камере ТК-21 на ответвлении к 
центральному тепловому пункту №1 (ЦТП-1) проходит подающий и обратный 
трубопровод тепловода №1, выполненный стальной трубы диаметром Ду 219 мм 
со стальными шаровыми кранами Ду 200 мм; на ответвлении к центральному 
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тепловому пункту №2 (ЦТП-2) проходит подающий и обратный трубопровод 
тепловода №1, выполненный стальной трубы диаметром Ду 159 мм со стальным 
шаровым краном Ду 150 мм и стальной задвижкой Ду 150 мм. Для дренирования 
теплоносителя из подающего и обратного трубопроводов в тепловой камере ТК-
21 имеются дренажи Ду 80 мм. Для стравливания воздуха из подающих и 
обратных трубопроводов в тепловой камере ТК-21 имеются воздушники Ду 50мм.  

Обстоятельства несчастного случая:  
На основании выданного диспетчером тепловых сетей наряда-допуска на 

производство работ по устранению порыва в ТК-21 слесари по обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда (подземных тепловых сетей) Н. и Г. Произвели 
технологически работы по перекрытию задвижек на подающем трубопроводе 
тепловода №1 в ТК-7, на ответвлении к ЦТП №2 (задвижки на вводе в ЦТП №1 и 
№2 были закрыты), открыли дренажи в ТК-20 и ТК-21, и воздушник в ТК-21. При 
выполнении работ в ТК-21 по вырезки операционного окна в подающем 
трубопроводе тепловода №1 слесарем по обслуживанию т/с 5 разряда (подземных 
т/с) Я. и электрогазосварщиком 5 разряда К. на ноги последнего брызнул 
остаточный теплоноситель из ремонтируемого трубопровода (до начала 
ремонтных работ теплоносителя в ремонтируемом трубопроводе не было). К. в 
последствии был госпитализирован в хирургическое отделение городской 
больницы с термическим ожогом правого и левого бедра и голени 2 степени. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 

мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда, нарушил 

п.4.2.3 РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; 

− мастер по ремонту тепловых сетей, нарушил п.4.2.3 РД 34.03.201-97 
«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей». 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Довести до персонала тепловых сетей обстоятельства и причины 

несчастного случая, произошедшего с электрогазосварщиком 5 разряда участка 
по ремонту магистральных тепловых сетей службы ремонтов К.; 

2. Провести внеплановый инструктаж персоналу филиала тепловых сетей; 
3. Должностным лицам осуществлять постоянный контроль за 

соблюдением работниками филиала тепловых сетей мер безопасности при 
производстве работ повышенной опасности; 
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4. Внести дополнения в инструкции по охране труда для 
электрогазосварщика и слесаря по обслуживанию тепловых сетей (подземных 
тепловых сетей) филиала тепловых сетей в части мер безопасности при 
выполнении работ по вырезке операционных окон в трубопроводах. 

 
3.2. Электросетевые организации 

 
3.2.1. Случай № 1 (травма) 
Организация:  
Электрические сети. 
Дата и время несчастного случая:  
25.10.2025 года, 9 ч. 20 мин.(мск), от начала работы – 2 ч.  
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 45 лет;  
профессия (должность): электромонтер оперативно-выездной бригады. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
13 лет 3 месяца (всего) 
0 лет 5 месяцев (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
прочие виды работ. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
комплектная трансформаторная подстанция 116, которая находится вблизи 

домостроения по адресу: пгт. Т. 
Обстоятельства несчастного случая:  
Во время устранения жалоб абонентов на отсутствие напряжения 

электромонтёр оперативно-выездной бригады РЭС Б. получил термические ожоги 
кисти правой руки от действия электрической дуги. Бригадой скорой 
медицинской помощи Б. был доставлен в ЦРБ. 

Причины несчастного случая:  
прочие причины возникновения несчастных случаев. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
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− электромонтёр оперативно-выездной бригады, не установил переносное 
заземление на провода между РТП и КТП-116. Пункт 16.1 «Правил охраны труда 
при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда от 
15.12.2020 г. №903н; 

− старший мастер РЭС, не обеспечил своевременное выявление и 
устранение дефекта на РТП КТП-116. Пункт 9 «Правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда от 
15.12.2020 г. №903н. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Ознакомить персонал электрических сетей с обстоятельствами и 

причинами несчастного случая. 
2. Провести оперативному и оперативно-ремонтному персоналу 

электрических сетей внеочередной инструктаж на тему: «Порядок выполнения 
технических мероприятий для обеспечения безопасности выполнения работ в 
электроустановках»; 

3. Провести электромонтёру оперативно-выездной бригады электрических 
сетей Б. внеочередную проверку знаний; 

 
3.2.2. Случай № 2 (гибель) 
Организация:  
Электрические Сети.  
Дата и время несчастного случая:  
5.12.2025 года, 16 ч. 14 мин. (мск.), от начала работы – 8 ч.  
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 41 год;  
профессия (должность): электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
1 год 10 мес. (всего) 
1 год 10 мес. (в данной организации) 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
ремонт. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
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Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай:  

Тульская область, Чернский район, п. Скуратовский, вблизи д. 27а ул. 
Александра Скуратова. Опора № 24 установленная на отпайке ВЛ 10 кВ №1 от 
ПС 110 кВ Тургеневская на КТП № 443 «Скуратовский новая школа». На опоре 
№ 24 установлен вводной разъединитель КТП № 443 «Скуратовский новая 
школа», типа РЛНД. В 52 метрах от оп. № 24 расположена КТП № 443 
«Скуратовский новая школа». Диспетчерские наименования на КТП № 443 
«Скуратовский новая школа» и вводном разъединителе КТП № 443 
«Скуратовский новая школа», установленном на оп. № 24 отсутствуют. 

Обстоятельства несчастного случая:  
05.12.2025 г. по наряду – допуску № 1839 бригаде Плавского РЭС в составе 

3-х человек поручалось произвести ремонт РЛНД в ТП № 140 от ВЛ – 10кВ № 8 
ПС Тургеневская (нагрев контактных соединений РЛНД). После отключения 
линейных разъединителей № 158 и №159 ВЛ – 10 кВ № 8 ПС Тургеневская и 
установки ПЗ, бригада ошибочно прибыла к РЛНД ТП № 443 ВЛ 10 кВ №1 ПС 
Тургеневская. Поднявшись к РЛНД по приставной лестнице предварительно без 
проверки отсутствия напряжения, установки переносных заземлений 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей К. приблизился на 
недопустимое расстояние к токоведущим частям и был смертельно поражен 
электротоком. 

Причины несчастного случая:  
нарушения требований и норм и правил охраны труда 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда. Ст. 419 ТК РФ, 

п. 2.2.2., п. 2.2.1, п.2.2.6, п.2.2.8 типовой должностной инструкции электромонтера 
оперативно-выездной бригады 3 разряда оперативно- технологической группы 
Электрических Сетей,  п. 5.11., п.19.2. п. 22.10 Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты 
от 15.12.2020 г. №903Н; 

− электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда. ст. 
419 ТК РФ, п. 2.2.6., п. 2.3.13 должностной инструкции электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей 4 разряда бригады по эксплуатации 
распределительных сетей Электрических Сетей; п. 16.1, п. 19.2, п. 22.10 Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 
Минтруда и соцзащиты от 15.12.2020 г. № 903н; п. 2.2., п. 3.2.26.1. Инструкции по 
охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 0,4 − 
10 кВ; 
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− инженер производственно-технической группы Плавского РЭС. ст. 419 
ТК РФ, п. 4.2. должностной инструкции инженера 2 категории Электрических 
Сетей 5, п. 5.7. п. 10.5, п. 10.7, п. 10.10, Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты от 15.12.2020 
г. № 903н. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Электрическим Сетям после передачи права собственности на КТП № 443 

«Скуратовский новая школа» согласно Договору о передаче объектов 
электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование 
системообразующей территориальной сетевой организации обеспечить нанесение 
диспетчерских наименований на принимаемое оборудование. 

2. Электрическим Сетям провести проверку работоспособности всех 
находящихся в эксплуатации индивидуальных сигнализаторов напряжения, с 
использованием режима «самопроверки». 

3. Электрическим Сетям включать в объем специальной подготовки для 
оперативного и оперативно-ремонтного персонала проведение занятий по 
изучению топологии сети, отработке навыков ориентирования на местности, в т.ч. 
с использованием системы РГИС. 

4. Электрическим Сетям внести изменения в действующий регламент 
«Порядок применения средств видеофиксации в части обязательной фиксации на 
СВФ, при допуске бригады к выполнению работ, присутствие на рабочем месте 
всех членов бригады, включая ответственного руководителя работ (при 
назначении). А также при выполнении работ на оборудовании РЭС 6-10 кВ, ЛЭП 
35-110 кВ фиксации наличия у всех членов бригады индивидуальных 
сигнализаторов напряжения, с демонстрацией их работоспособности с 
использованием режима самодиагностики. 

 
3.2.3. Случай № 3 (гибель) 
Организация:  
электросетевая компания.  
Дата и время несчастного случая:  
19.10.2023 года, 13 ч.41 мин., от начала работы – 5 ч.  
Сведения о пострадавшем:  
пол: мужской;  
возраст: 46 лет;  
профессия (должность): электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: 
11 лет и 1 мес.  
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Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
ремонт. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
Токоведущая часть фазы «В», расположенная на опорном изоляторе 

конструкции трансформаторов тока 35 кВ 2Т (ТТ-35 2Т), которая находится 
между выключателем В-35 2Т и трансформаторным разъединителем ТР-35 2Т и 
установленная на территории открытого распределительного устройств 35 кВ 
(ОРУ-35 кВ) подстанции 110 кВ. На территории подстанции 110 кВ находится 
одноэтажное здание, разделенное на пункт управления подстанции 110 кВ (ОПУ) 
и закрытое распределительное устройство 6 кВ (ЗРУ 6 кВ). 

Обстоятельства несчастного случая:  
После оформления нарядов-допусков, мастер группы подстанций Т. прошел 

в ОРУ - 110 кВ для выполнения единоличного осмотра выключателя В-110 1Т и 
уточнения давления. После выполнения технических мероприятий по подготовке 
рабочего места на выключателе В-35 1Т и трансформаторах ТТ-35 1Т, 
электромонтер ОВБ Х. сообщил мастеру группы подстанций Т., который 
находился на рабочем месте выключателя В-110 1Т, что рабочее место на В-35 1Т 
и трансформаторах ТТ-35 1Т подготовлено. Далее мастер группы подстанций Т. 
осмотрел подготовленное рабочее место на предмет выполнения технических 
мероприятий для безопасного выполнения работ и принял его с оформлением в 
наряде-допуске. Затем, член прибывшей бригады − электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных устройств М., покинул бригадный автомобиль 
и направился в сторону ОРУ - 110 кВ.   

В 13.41 электрослесари по ремонту оборудования распределительных 
устройств Ж., П. и А. услышав хлопок с территории подстанции 110 кВ, 
направились в сторону подстанции 110 кВ. Обнаружив лежащего на земле М., 
электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств П. и А. 
приступили к реанимационным действиям. Прибывшая бригада скорой помощи 
констатировала смерть М. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
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− заместитель генерального директора, нарушил абзац 2 части 3 статьи 214 
ТК РФ, пункт 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н; 

− мастер группы подстанций, нарушил абзац 1 части 1 статьи 215 ТК РФ, 
пункт 11.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, пункт 
23.4 Положения о СУОТ и свою должностную инструкцию; 

− электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 
нарушил абзац 1 части 1 статьи 215 ТК РФ, пункт 11.1 Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, пункт 24.8 Положения о СУОТ и 
должностную инструкцию. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Издать распорядительный документ, устанавливающий требования  

к сигнально-канатному ограждению рабочих мест; 
2. Пересмотреть приказ «О порядке хранения и выдачи ключей  

от электроустановок»; 
3. Разработать мероприятия по проверке работоспособности системы 

охранного телевидения для своевременного выявления дефектов  
и недопущения неисправностей системы; 

 
3.2.4. Случай № 4 (травма) 
Организация:  
РЭС 
Дата и время несчастного случая:  
7.11.2025 года, 9 ч 20 мин.(мск.), от начала работы – 5 ч.  
Сведения о пострадавших:  
пол: мужской;  
возраст: 45 лет;  
профессия (мастер участка. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
2 года 4 мес.  
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
ремонт. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
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Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай:  

РП-2, РУ-10 кв, яч. №13 Л-213И  
Обстоятельства несчастного случая:  
07.11.2025 г. бригада в составе: мастер участка Службы подстанций К.В. 

(группа по электробезопасности V, выдающий наряд-допуск, допускающий), 
ведущий инженер Службы релейной защиты и электроавтоматики К.А. (группа 
по электробезопасности V, член бригады), электромонтер по обслуживанию 
подстанции Службы подстанций В. (группа по электробезопасности IV, 
производитель работ), электромонтер по обслуживанию подстанции Службы 
подстанций Г. (группа по электробезопасности III, член бригады.) прибыла на РП-
2 для проведения работ по наряду-допуску №746 ревизия ЛР-213И.  

В 13.15 допускающий К.В. (пострадавший) получил команду от 
электромонтера по оперативным переключениям Д. на подготовку рабочего места 
и допуск бригады по НД № 746. Согласно мероприятиям по подготовке рабочих 
мест наряда-допуска допускающему К.В. необходимо было произвести 
переключения по выводу фидера Л-213И в ремонт с установкой переносного 
заземления на кабель Л-213И. На момент переключений К.В. удалил бригаду с 
РУ-10 кВ и переключения производил единолично.  

В 13.20, услышав шум, члены бригады вошли в РП-2 и увидели 
допускающего К.В. с термическими ожогами в районе головы. Электромонтер по 
обслуживанию подстанции В. вызвал скорую помощь, которая в тяжелом 
состоянии доставила К.В. в Искитимскую ЦРБ. 

Причины несчастного случая:  
личная неосторожность пострадавшего. 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− мастер участка, нарушил п. 4.13., 10.3., 16.1., 21.8. Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России 
от 15.12.2020 № 903н; ст. 21 ТК РФ; п. 3.2.12 Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников РЭС  

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Провести внеплановый инструктаж всему электротехническому 

персоналу на темы: «Охрана труда при производстве работ в действующих 
электроустановках»; «Организационные мероприятия по обеспечению 
безопасного проведения работ в электроустановках»; «Организация работ в 
электроустановках с оформлением наряда-допуска»; «Требования к применению 
средств защиты»; 

2. Проработать со всеми сотрудниками Общества Правила внутреннего 
трудового распорядка для работников РЭС 
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3.2.5. Случай № 5(травма) 
Организация:  
электросетевая компания  
Дата и время несчастного случая:  
27.10.2025 года, 8 ч.54 мин., от начала работы – 0 ч.  
Сведения о пострадавших:  
пол: мужской;  
возраст: 46 лет; 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда. 
Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:  
22 года 0 мес. (всего) 
17 лет 3 мес. (в данной организации). 
Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:  
информация отсутствует. Несчастный случай не связан с недостатками 

обучения, проверки знаний и инструктирования. 
Вид работы:  
прочие виды работ. 
Вид происшествия:  
поражение электрическим током. 
Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай:  
Опора № 16 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ «Народное» (ООО ТД «Народный») 
Обстоятельства несчастного случая:  
27.10.2025 г. поступило сообщение о том, что при проведении 

несанкционированных работ в электроустановке потребителя (без задания на 
производство работ, без наряда-допуска, без выполнения технических 
мероприятий) персоналом электросетевой компании. Электромонтер по 
эксплуатации РС 4 разряда Е. приблизился на недопустимое расстояние к 
токоведущим частям, расположенным в шкафу потребителя ПКУ-10 кВ 
расположенному на опоре № 16 потребительского участка ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 
кВ «Народное», принадлежащего ООО ТД «Народный», и получил смертельную 
электротравму. 

Причины несчастного случая:  
недостатки в организации работ (организационные, технические и иные 

мероприятия, содержание и подготовка рабочих мест). 
Должностные лица, допустившие нарушение требований охраны труда:  
− электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда, 

нарушил статью 214 ТК РФ; п. 4.1., п. 4.2., п. 4.6., п. 5.1., п. 10.7., п. 16.1. Правил 
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по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 
Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н; п. 6., п. 36. Правил по охране труда при 
работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 
782н (ред. от 29.04.2025); 

− мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Терновского 
РЭС, нарушил статью 215 ТК РФ; п. 2.4., п. 2.7., п. 4.1., п. 4.2., п. 5.1., п. 16.1. 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
1. Пересмотреть результаты идентификации опасностей и уровень риска на 

рабочем месте электромонтера по эксплуатации РС. 
2.  Провести обучение требованиям охраны труда электротехническому 

персоналу РЭС электросетевой компании. 
 

4. Итоги расследований несчастных случаев со смертельным исходом, 
произошедших в организациях, подконтрольных Ростехнадзору 

 
4.1. Несчастный случай №1(гибель) 
Организация: 
 Электроцех 
Место несчастного случая: 
Подстанция ТП-2, Мурманская область 
Вид происшествия: 
поражение электрическим током. 
Описание несчастного случая: 
 
В рамках устранения нарушений по предписанию, бригада в составе 

энергетика цеха, инженера-технолога, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (электромонтеры), приступили к очистке от 
пыли токопроводящих изоляторов и шин, покраске изоляторов и шин в ТП-2 РУ-
6кВ и РУ-0,4кВ и трансформаторных отсеках Т-2, Т-3, в т.ч. с проведением 
мероприятий по подготовке рабочих мест к выполнению работ. 

В наряде-допуске указано, что под напряжением остались подвижные 
контакты РК яч. № 10 на ТП-2 в РУ-6 кВ в сторону ТП-1. 

Перед началом работ Врио начальника цеха № 17 провел целевой 
инструктаж производителю работ − энергетику цеха, что подтверждается записью 
в наряде-допуске. 

Следуя указаниям энергетика цеха, электромонтер № 1 выполнил 
последовательно отключение ячеек в ТП-2, переключение питания ТП-1 на БПК 
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«Чабаненко» и отключение питания на ТП-2, после чего совместно с энергетиком 
цеха провел подготовку рабочего места в ТП-2. Убедившись в отсутствии 
напряжения в ячейках помещения РУ-6 кВ электромонтер № 1 установил 
переносные заземления в РУ-6 кВ, а также вывесил плакат «СТОЙ! 
НАПРЯЖЕНИЕ!» кабельного отсека ячейки № 10 (подвижные контакты РК яч. № 
10 на ТП-2 в РУ-6 кВ остались под напряжением). 

Перед началом работ допускающий электромонтер № 1 провел целевой 
инструктаж при первичном допуске энергетику цеха, электромонтеру № 2, 
электромонтеру № 3, в том числе с демонстрацией наличия напряжения 
указателем высокого напряжения на кабельном разъединителе (подвижных ножах) 
в кабельном отсеке ячейки № 10. Производитель работ также провел целевой 
инструктаж электромонтеру № 2 и электромонтеру № 3. 

Около 18:45 находясь в помещении ТП-2 РУ-6 кВ электромонтер № 2 и 
электромонтер № 3, приступили к очистке изоляторов и электрических шин в 
ячейках, при этом продвигаясь в сторону запасного выхода (электромонтер № 2 с 
левой стороны, а электромонтер № 3 с правой стороны). При проведении работ в 
кабельном отсеке ячейки № 9 электромонтер № 2 за своей спиной в районе ячейки 
№ 10 услышал треск и хлопок, при этом возникло возгорание. Быстро покинув 
помещение, электромонтер № 2 сообщил энергетику цеха, что электромонтер № 3 
попал под напряжение. Энергетик цеха обесточил яч. № 10 на ТП-2 в РУ-6 кВ и 
приступил к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения. 
Устранив возгорание, энергетик цеха сообщил о случившемся врио начальника 
цеха № 17, который вызвал бригаду скорой помощи. 

По прибытии на территорию Электроцеха врио начальника цеха № 17 в 
кабельном отсеке ячейки № 10 помещения РУ-6 кВ ТП-2 обнаружил обгоревшее 
тело электромонтера № 3. Проверив отсутствие напряжения на разъединителе в 
кабельном отсеке ячейки № 10, он вместе с электромонтером № 2 извлек тело 
пострадавшего электромонтера №3 из кабельного отсека в проход помещения РУ-
6 кВ ТП-2. 

Бригадой скорой помощи констатирована смерть электромонтера № 3. 
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Схема места несчастного случая 

 

 
 

Разъединитель в кабельном отсеке ячейки №10РУ-6 кВ ТП-2 
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Ячейка №10 РУ-6 кВ ТП-2 

 
 

Причины несчастного случая: 

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 
выразившееся в расширении рабочего места и объема задания, определенных 
нарядом-допуском, а именно, приближение к находящимся под напряжением 
неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 
0,6 метра. 

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе 
необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения 
за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся 
в неосуществлении надзора за соблюдением бригадой требований безопасности 
производителем работ. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 

1. Провести внеплановый инструктаж по НС. 
2. Заменить запирающие устройства на всех отсеках всех ячеек ТП-2 на замки, 

открытие которых возможно исключительно ключом, порядок хранения которых 
предусмотрен п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 
903н. 

3. Провести внеочередную проверку знаний персоналу. 
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4. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем 
месте электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

4.2. Несчастный случай №2 (гибель) 
Организация: 
Сетевая организация 
Место несчастного случая: 
ТП-954, Кемеровская область − Кузбасс  
Вид происшествия: 
поражение электрическим током 
Описание несчастного случая: 
Бригада Сетевой организации в составе производителя работ (совмещал 

обязанности допускающего) и члена бригады прибыла в ТП-954 10/0,4 кВ для 
выполнения работ по техническому обслуживанию и испытанию 
электрооборудования (трансформатор Т-2 и II секция РУ-10 кВ) на основании 
полученного наряда-допуска. 

После подготовки рабочего места и получения от диспетчера разрешения на 
допуск бригада приступила к выполнению работ. 

Выполнив необходимые работы в камере трансформатора Т-2, 
производитель работ единолично проследовал в помещение II секции РУ-10 кВ. 
Член бригады услышал громкий хлопок и звук электрической дуги, прибежав в 
РУ-10 кВ, увидел производителя работ, сидящего на полу возле секционной 
ячейки № 8 без признаков жизни. Совместно с Главным инженером они 
приступили к проведению реанимационных мероприятий. Прибывшая бригада 
скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего. 
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Схема места происшествия 

 
Фото места происшествия 
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Причины несчастного случая: 
1. Нарушения допуска к работам с повышенной опасностью: 
− не выполнены мероприятия по подготовке рабочего места, указанные в 

наряде-допуске (не произведены отключения в первой секции РУ 10/0,4 кВ, не 
включены ЗН в ячейке № 8 второй секции ТП-954; не выполнена проверка 
отсутствия напряжения на токоведущих частях), 

− допущено выполнение работ по техническому обслуживанию и 
испытанию электрооборудования в ТП-954 без проверки исполнения 
предусмотренных нарядом-допуском мер по отключению и заземлению 
оборудования с учетом фактической схемы электроустановки. 

2. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов 
подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. 

3. Неприменение работником, допущенным к выполнению оперативных 
переключений, соответствующих средств индивидуальной защиты (для защиты от 
опасности, связанной с воздействием электрического тока, статического 
электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги) 
вследствие необеспеченности ими работодателем. 
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4. Отсутствие разработанного порядка технологического взаимодействия 
между Сетевой организацией и организацией, осуществляющей функции по 
оперативно-диспетчерскому управлению, для взаимной координации изменений 
технологического режима работы и эксплуатационного состояния ЛЭП, 
оборудования или устройств, выразившееся в отсутствии у диспетчера 
достоверных сведений о состоянии коммутационных аппаратов в ТП-954. 

5. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 
нарушениях, допущенных при выдаче наряда-допуска, подготовке рабочего места 
и проведении целевого инструктажа. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
1. Провести внеплановый инструктаж и ознакомление работников с 

обстоятельствами и причинами несчастного случая. 
2. Обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты работникам в 

соответствии с едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной 
защиты. 

3. Провести специальную оценку условий труда (СУОТ) на рабочих 
местах. 

4. Обеспечить контроль со стороны руководителей и специалистов 
организации за исполнением требований безопасности, установленных 
инструкциями по охране труда. 

5. Обеспечить контроль за правильностью применения СИЗ работниками и 
недопущение работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, в 
неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный 
изготовителем уровень защитных свойств. 

6. Направить Главного инженера предприятия на внеочередную проверку 
знаний норм и правил работы в электроустановках. 

7. Разработать порядок работы с персоналом в организации. 
8. Провести обучение персонала по правилам заполнения и выдачи 

нарядов-допусков. 
9. Разработать технологические карты на работы, выполняемые 

электротехническим персоналом. 
10. Обеспечить аудиофиксацию оперативных переговоров персонала. 
11. Разработать регламент оперативных переговоров между персоналом 

Сетевой организации и ООО «РООС», документов, регулирующих порядок 
технологического взаимодействия. 

12. Провести прохождение психиатрического освидетельствования 
персоналу Сетевая организация, занятому производством работ с повышенной 
опасностью. 
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13. Актуализировать нормальные электрические схемы оборудования ТСО 
«Сибирь». 
 

4.3. Несчастный случай № 3 (гибель) 
Организация: 
Электросетевая организация 
Место несчастного случая: 
Опора № 1 ВЛ-10 кВ л.146-02, Псковская область  
Вид происшествия: 
поражение электрическим током 
Описание несчастного случая: 
Бригада Яммского участка по эксплуатации распределительных сетей 

выполняла осмотр КТП-464 Л 146-02, оперативные переключения на ВЛ 10 кВ 
146-06, осмотр участка ВЛ-10 кВ 146-02 от КТП-315 до опоры № 14 КТП-384. 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда 
(электромонтер № 1) обнаружил повреждение на ВЛ-10 кВ 146-02 (в пролете опор 
№ 4-5 обрыв провода), подойдя ближе к КТП-464, крикнул о нахождении обрыва. 
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда 
(электромонтер №2) услышал о повреждении на ВЛ-10 кВ 146-02 и ушел в 
мастерскую базы Яммского МУ подготавливать необходимые для устранения 
обрыва провода материалы. 

Электромонтер № 1 подошел к ВТР-КТП-464, надел лазы, 
предохранительный пояс со стропом для позиционирования, взял пассатижи и 
УВН-10, поднялся к включенному ВТР-КТП-464 для регулировки контактов. 

Электромонтер № 2 услышал крик электромонтера №1, электромонтер № 1 
откинулся назад, присел и «завис» на стропе и лазах. Электромонтера № 1 
опустили на землю после приезда мастера с медицинскими работниками, которые 
констатировали его смерть. 
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Место происшествия 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Обзор производственного травматизма в электроэнергетике РФ (IV квартал 2025 года)  
©Ассоциация «ЭРА России» 

35 

 
Опора №1 ВЛ-10 кВ л.146-02, ТП-464 

 

 
 

схема производства работ  
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Причины несчастного случая: 
1. Неприменение средств коллективной защиты от поражения электрическим 

током (переносного заземления на месте работ). 
2. Неудовлетворительная организация производства работ: нарушения правил 

допуска к работам с повышенной опасностью (не оформление работ нарядом-
допуском, не проведение допуска на месте работ, выполнение технических 
мероприятий по подготовке рабочего места не в полном объеме). 

3. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов 
подразделения за выполнением работ, соблюдением трудовой дисциплины 
(отсутствие организации контроля за ходом работ со стороны руководителей 
РЭС). 

4. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 
(самовольное выполнение работ в электроустановках, самовольное выполнение 
переключений, приближение к незаземленным токоведущим частям на 
расстояние менее допустимого). 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
1. Издать приказ о результатах расследования несчастного случая, 

ознакомить Электросетевой организации с обстоятельствами и причинами 
произошедшего несчастного случая. 

2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда 
электротехническому персоналу. 

3. Провести внеочередную проверку знаний в комиссии электросетевой 
организации электромонтерам 1, 2, 4, 5 в объеме правил охраны труда.  

4. Издать организационно-распорядительный документ по организации 
проверки наличия технической возможности безопасного подключения 
резервного источника снабжения электрической энергией потребителей и 
принятию мер по устранению выявленных нарушений в схеме его подключения. 

 
5. Меры по предотвращению несчастных случаев  

при эксплуатации энергоустановок 
Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев  

в энергокомпаниях, в IV квартале 2025 года преобладают травмы, полученные в 
результате падения пострадавших с высоты, поражения электрическим током, а 
особо тяжкие происшествия произошли по причине недостатков в организации 
работ нарушение требований и норм охраны труда, личной неосторожности. 

В целях профилактики несчастных случаев руководителям организаций 
электроэнергетики рекомендуется следующее: 

– ознакомить работников с материалами настоящего анализа при 
проведении занятий и инструктажей по охране труда; 
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– не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, в том числе в 
электроустановках, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда; 

– обеспечить регулярный анализ и поддержание в актуальном состоянии 
системы управления охраной труда; 

– проводить систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, а также их регулярный анализ и оценку; 

– обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания 
средств индивидуальной защиты; 

– проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости 
самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда, особое 
внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня, 
после перерыва на обед, в выходные и праздничные дни; 

– не допускать персонал к работе без обязательной проверки выполнения 
организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест; 

− обратить внимание на необходимость своевременного проведения 
специальной оценки условий труда рабочих мест; 

– обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н, при работах 
на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н (ред. 
от 29.04.2025 г.), производственных инструкций, инструкций по охране труда при 
выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже. 
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